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Características

RESETAR O MÓDULO

Detectada a fumaça na sala de pressurização, o “MÓDULO PRESSURIZAÇÃO”, 

desliga o motor.

MÓDULO PRESSURIZAÇÃO 

Instruções para ligação.
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• Peso: 90g
• Tensão: 12/24V (automático)
• Consumo: 12V = 30mA
                      24V = 42mA
• Led Verde piscante: Supervisão
• Led Vermelho aceso: Módulo acionado Após o módulo ter sido acionado pelo

detector de fumaça instalado na sala de
pressurização, o mesmo será resetado

(volta ao estado de supervisão) quando a
chave ‘Central de Alarme’ for desligada 

por alguns segundos.

Central de Alarme
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DETECTOR DE FUMAÇA

Módulo
Pressurização

AO QUADRO DE
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Rua Monte Aprazível, 218 - 04513-031 - São Paulo - SP
www.gevigamma.com.br - vendas@gevigamma.com.br

Telefone: (11) 3047-0599

Conheça nossa
Linha Completa de
Produtos ONLINE

Fale conosco AGORA
pelo WhatsApp        (11) 3842-7655


